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Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Zielunska 26
13-230 Lidzbark

OCENA JAKOSCI WODY

przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego Dlutowo
(zaopatruje w wode miejscowosci: Nowe Dlutowo, Stare Dlutowo, Wawrowo, Zdrojek, Nick,
Marszewnica, Adamowo, Biernaty, Nowy Dwor, Belk)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzialdowie dzialajgc na podstawie
art. 4 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z pdézn.zm.),
w zwigzku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294) wydaje okresowa (roczng) oceng jakosci wody dla wodociggu publicznego
Dtutowo.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pobrano préby do badan:

mikrobiologicznych: 12 probek wody (5 w ramach kontroli urzedowej 1 7 w ramach kontroli -
wewnetrznej)
fizycznych: 12 probek wody (5 w ramach kontroli urzedowej i 7 w ramach kontroli
wewnetrznej)
chemicznych: 8 probek wody (1 w ramach kontroli urzedowej 1 7 w ramach kontroli
wewngtrznej

Na podstawie sprawozdan laboratoryjnych z badania probek wody pobranych
z wodociggu publicznego Dlutowo w ramach kontroli urzedowej przez Powiatowa Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng w Dzialdowie, a takze prébek wody pobranych w ramach
wewnetrzne]  kontroli  jakosci wody prowadzonej przez Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Komunalnej Sp. z o. o. ul. Zielunska 26, 13-230 Lidzbark,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzialdowie
stwierdza:

przydatno$é wody do spozveia przez ludzi




Uzasadnienie

Badania jakosci wody w wodociggu publicznym Dlutowo w 2021 r. przeprowadzono
w ramach kontroli urzedowej oraz kontroli wewnetrznej w zakresie parametréw grupy A
i parametrow grupy B okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294).

Jakos¢ wody w badanym zakresic odpowiada wymaganiom okreslonym
w zalacznikach: nr 1 czg$¢ A tabela 1, nr 1 cz¢sé B, nr 1 czes¢ C tabela 1 i tabela 2 oraz czgs¢
D tabela 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294).

Otrzymujq:

1) Adresat

2) PSSE w/m Sekcja Higieny Zywnosci, Zywienia i Przedmiotéw Uzytku
3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii

4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy

5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci 1 Mlodziezy

6) Aa

Do wiadomosci (wylacznie droga elektroniczna):
1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sagdowa 21
13-230 Lidzbark
2. Starosta Dzialdowski
ul. Kosciuszki 3
13-200 Dzialdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Meczennikow 11
13-200 Dzialdowo




